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POZIOM PORÓWNAWCZY         139,00 m n.p.m.
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rura osłonowa l=8,3m

5 - opaska do nawiercania 150/40

6 - zasuwka domowa Dn 40

7 - przedłużenie do zasuw

8 - skrzynka uliczna

SW - studzienka wodomierzowa

W - wodociąg

F - fontanna

EA

OZNACZENIA:

ZESTAW WODOMIERZOWY

12 4 3

1 - wodomierz JS-2,5 DN 20

2 - zawór odcinający DN 25

3 - zawór antyskarzeniowy DN 25 typu EA

4 - zawór odcinający DN 25 z zaworem

     spustowym
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Przejście przewodu pod pasem drogowym - bruk
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